










EM EdiFÍCiOS  
dE haBiTaÇÃO
Fazia parte dos hábitos quotidianos dos portugueses a necessidade 
de abrir janelas para proceder à ventilação dos edifícios. Contudo, as 
preocupações com os consumos de energia, as alterações do modo 
de vida das pessoas (as famílias encontram-se ausentes da habitação 
durante grande parte do dia) e a utilização de caixilharias de melhor 
qualidade, com menor permeabilidade ao ar, conduziram à diminuição 
drástica das renovações horárias de ar aumentando o risco de 
condensações, bem como reduziram a qualidade do ar interior.
a humidade é uma das principais causas das patologias dos edifícios e 
da degradação dos elementos de construção, nomeadamente através dos 
fenómenos de condensação. Frequentemente as condensações resultam 
de uma concepção inadequada da envolvente: incorrecto tratamento das 
pontes térmicas, insuficiente isolamento térmico, ventilação reduzida e 
não homogénea dos espaços das habitações e aquecimento muitas vezes 
insuficiente ou inexistente.
O ambiente interior dos edifícios é contaminado por substâncias que 
resultam da utilização corrente desses espaços ou que são emanadas 
pelos materiais que integram os edifícios (admitindo que o ar exterior 
não é fonte de poluição). essas substâncias, dependendo das suas 
características e da sua concentração, podem ter efeitos sobre o bem-
estar dos ocupantes, que vão desde a sensação ligeira de mal-estar, 
originar doenças graves ou mesmo a morte, como no caso de intoxicações 
por monóxido de carbono.
a publicação da recente regulamentação portuguesa na área da 
térmica de edifícios e qualidade do ar na qual são definidas condições 
de referência da temperatura do ar e da humidade relativa, valores 
mínimos de renovações horárias, coeficientes de transmissão térmica 
máximos admissíveis dos elementos da envolvente e valores máximos das 
concentrações de poluentes do ar interior, veio incrementar, por exemplo, 
os níveis de exigência relativamente ao comportamento higrotérmico da 
envolvente dos edifícios e as condições de ventilação do ar interior.
O conceito de qualidade do ambiente interior é bastante complexo e 
abrangente, dependendo de um grande número de factores: temperatura, 
humidade relativa, iluminação, velocidade do ar, existência de odores, 
concentração de microorganismos ou poeiras em suspensão no ar, nível 
de ruído, etc.. 
QUaLidadE dO ar inTEriOr
É desejável que o ar seja percepcionado como fresco e agradável, isto é, 
não tenha impacto negativo na saúde e estimule o trabalho e a actividade 
humana [2].
O ambiente interior dos edifícios é contaminado por substâncias que 
resultam da utilização corrente desses espaços ou que são emanadas 
pelos materiais que os integram (admitindo que o ar exterior não é fonte de 
poluição) [3]. essas substâncias, dependendo das suas características e da 
sua concentração, podem ter efeitos sobre o bem-estar dos ocupantes, que 
vão desde a sensação ligeira de mal-estar até, no limite, originar doenças 
graves ou mesmo a morte, como no caso do monóxido de carbono.
O dimensionamento e a implementação de sistemas de ventilação 
em edifícios de habitação deverão ter necessariamente em conta as 
fontes de poluição de forma a proceder à evacuação para o exterior das 
substâncias poluentes, preferencialmente, junto da sua fonte, evitando 
assim a contaminação do ar interior. No caso dos aparelhos de combustão 
de utilização doméstica dos tipos B e C (esquentadores, caldeiras, etc.) 
os produtos da combustão deverão ser evacuados directamente para o 
exterior, no caso dos aparelhos do tipo a (ex.: fogões de cozinha) deverão, 
preferencialmente, ser evacuados nas suas proximidades (figura 1 [4]).
critérios de qualidade do ar
a qualidade do ar interior deve ser assegurada com a finalidade de evitar 
que poluentes perigosos atinjam concentrações que possam pôr em risco 
a saúde dos ocupantes (critério de saúde) e mantendo simultaneamente 
um ambiente agradável (critério sensorial) [3]. quando a fonte mais 
importante de poluição é a ocupação humana é corrente ser utilizado o 
dióxido de carbono como indicador para o critério sensorial. este constitui 
o bioefluente humano mais importante e é proporcional ao metabolismo.
a QUaLidadE dO aMBiEnTE inTEriOr dE EdiFÍCiOS é UMa prEOCUpaÇÃO QUE aCOMpanha O hOMEM dESdE há SéCULOS. COnTUdO, 
O aUMEnTO dO TEMpO dE pErManênCia EM EdiFÍCiOS (CErCa dE 90% daS nOSSaS VidaS aCOnTECE nO SEU inTEriOr) E aS nOVaS práTiCaS 
COnSTrUTiVaS, gEradOraS, nOMEadaMEnTE, dE pOTEnCiaiS dEFiCiênCiaS dE CaráCTEr higrOTérMiCO, TêM VindO a prOVOCar UM 
CrESCEnTE inTErESSE pOr ESTa prOBLEMáTiCa [1]. prETEndE-SE COM ESTE arTigO EnFaTizar QUE Só UMa ViSÃO inTEgradOra da TEMáTiCa 
EM CaUSa - COMpOrTaMEnTO higrOTérMiCO E QUaLidadE dO ar - pOdErá COnTriBUir para a rESOLUÇÃO dOS prOBLEMaS rEFEridOS. 
texto ManUEL pinTO, VaSCO p. dE FrEiTaS, JOÃO ViEgaS
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É importante a coexistência dos dois critérios uma vez que há substâncias 
que só podem ser avaliadas por um deles. Por exemplo, o monóxido 
de carbono é um gás que em concentrações relativamente elevadas é 
mortal e, sendo incolor e inodoro, não é detectável pelo ser humano. Pelo 
contrário, os odores podem ter diversas origens que os tornam difíceis 
de avaliar, mas geram incomodidade pelo facto dos seres humanos lhes 
serem sensíveis. Claramente ao primeiro caso (monóxido de carbono, por 
exemplo) adequa-se o critério da imposição de valores limite, enquanto 
no segundo caso adequa-se a aplicação de critérios relacionados com os 
efeitos sensoriais [3].
apresentam-se no Quadro 1 as concentrações máximas de referência de 
poluentes no interior dos edifícios segundo o Regulamento dos sistemas 
energéticos de Climatização (RseCe: DL 79/06, de 4 de abril) [5].
Qualidade do ar em edifícios de habitação
em edifícios de habitação, os sistemas de ventilação destinam-se, no 
essencial, a assegurar a qualidade do ar interior, fornecer ar novo para 
os aparelhos de combustão e assegurar a extracção dos produtos da 
combustão. esta ventilação deve ser assegurada em condições de conforto 
e segurança, minimizando os consumos de energia.
a admissão de ar exterior é requerida para salvaguardar a saúde dos 
ocupantes e tem as seguintes funções [6]:
>  Diluição e/ou remoção de poluentes, como por exemplo de substâncias 
emitidas pelo mobiliário, materiais de construção, produtos de limpeza, 
odores, CO² proveniente do metabolismo humano e vapor de água.  
a estes poluentes correspondem, normalmente, taxas de emissão 
baixas mas contínuas e difusas;
>  Diluição e/ou remoção de poluentes específicos de fontes identificadas, 
como por exemplo odores provenientes de instalações sanitárias, da 
cocção dos alimentos, do vapor de água da cocção de alimentos ou 
banhos, do fumo do tabaco e dos produtos da combustão.  
a estes poluentes correspondem, normalmente, taxas de emissão 
relativamente altas mas de curta duração e localização específicas;
>  Provisão de oxigénio para a respiração dos ocupantes;
>  Controlo da humidade relativa interior, por exemplo, proveniente das 
práticas de higiene pessoal (banhos), da lavagem e secagem de loiça e 
roupa;
>  Provisão de ar para os aparelhos de combustão.
fontes de poluição do ar interior
a densidade de ocupação e de equipamentos e os materiais sintéticos 
de revestimento (tintas, vernizes, aglomerantes, entre outros) estão na 
origem da elevada taxa de geração de poluentes no interior dos edifícios 
modernos. Por esta razão, a qualidade do ar interior é, na generalidade 
dos casos, significativamente inferior à qualidade do ar exterior e, 
naturalmente, também inferior ao desejável.
uma má qualidade do ar interior pode originar efeitos imediatos (odores 
desagradáveis), efeitos a curto prazo (irritações e infecções ao nível das 
vias respiratórias, da pele, dos olhos) e até efeitos a médio / longo prazo, 
como é o caso do tumor extremamente grave dos pulmões causado pela 
inalação de fibras de amianto em suspensão no ar [1].
apresenta-se no Quadro 2 o grau de importância de alguns poluentes 
nos diferentes compartimentos de uma habitação.
embora a regulamentação portuguesa mais relevante na área da 
qualidade do ar interior (RseCe [5], Quadro 1) seja aplicável a edifícios 
climatizados (com sistemas aVaC), recomenda-se o controlo dos mesmos 
poluentes e da humidade relativa em todos os edifícios de habitação. De 
seguida apresentam-se os poluentes descritos na referida legislação, bem 
como o vapor de água (ou a humidade relativa), factor preponderante na 
determinação dos caudais de ventilação.
POLueNtes COm ORigem Na aCtiViDaDe humaNa
Vapor de água / Humidade relativa - a humidade relativa do ar interior 
pode influenciar, directa ou indirectamente, a actividade dos ocupantes. 
Baixos valores de humidade relativa podem provocar sensações de 
secura, irritação na pele e nas membranas mucosas, infecções das vias 
respiratórias ou desconforto no contacto com alguns materiais devido à 
geração de electricidade estática. um alto valor de humidade relativa pode 
também originar desconforto (inibe a transpiração através da pele) e o 
desenvolvimento de bolores e ácaros causadores de alergias, irritações e 
em casos mais graves asma. Valores de humidade relativa entre 30 a 70% 
são considerados adequados [6], [8] e [9].
Nas normas preN 15 251: 2006 [10], e ashRae-55: 2004 [11], apenas se 
limita o valor superior do teor de humidade em 12 g/kg. Com base nestas 
normas, mostra-se no diagrama psicrométrico (figura 2) qual o limite 
superior da humidade relativa para cada temperatura.
O Regulamento das Características de Comportamento térmico dos 
edifícios (RCCte) [12] estabelece uma humidade relativa interior de 
referência de 50% para a estação de arrefecimento. 
a ocorrência de condensações superficiais depende do teor de vapor 
de água no ambiente interior, da temperatura interior, da temperatura 
exterior e do coeficiente de transmissão térmica da envolvente,  
u [W/m²·ºC]. estas variáveis condicionam a temperatura superficial 
interior (i) dos elementos da envolvente. a título de exemplo, se i = 15ºC 
não ocorrerão condensações se a pressão de vapor de água for inferior a 
1704 Pa (ou o teor de humidade inferior a 10,53 g/kg (figura 2)).
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Fig. 1. Classificação dos aparelhos 
em função do tipo de exaustão [4]
Quadro 2 – grau de importância de alguns poluentes nos diferentes  















































































Salas ++ ++  ++  p p  
Quartos ++ ++      p p  
Cozinhas +   ++  p p   
Inst. sanitárias       odor
Inst. sanitárias 
sem banho p odor
notas: 
Nível de importância: ++  muito importante; +  Importante; 
  Importante em situações específicas;    muito importante em situações específicas; 
p possivelmente importante, mas até ao momento conhecimento limitado;
(a) muito importante no caso de sensibilidade contra reacções alérgicas.
Quadro 1 – concentrações máximas de referência de poluentes no interior dos edifícios [5]
parâmetros Concentração máxima de referência
Partículas suspensas no ar (Pm10) 0,15 mg/m³
dióxido de carbono 1800 mg/m³
monóxido de carbono 12,5 mg/m³
ozono 0,2 mg/m³
Formaldeído 0,1 mg/m³
Compostos orgânicos voláteis totais (tCoVs) 0,6 mg/m³
microorganismos (bactérias ou fungos) 500 unidades formadoras de colónias (uFC)/m³ (c)
Legionella (a) 100 unidades formadoras de colónias (uFC)/l (c)
radão (b) 400 bq/m³
notas: 
(a)  pesquisa obrigatória em edifícios com sistemas aVaC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)  
com produção de aerossóis;
(b)  pesquisa obrigatória em zonas graníticas, nomeadamente nos distritos de braga, Vila real, Porto, Guarda, 
Viseu e Castelo branco;
(c)  presume-se que a legislação contém um erro na especificação das unidades destes parâmetros pois não 
refere qual o volume ao qual se aplica o limite previsto.
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dióxido de carbono - Nos QuadroS 3 e 4 é indicada a produção de 
dióxido de carbono (CO²), gás incolor e inodoro, e vapor de água por 
ocupante, em função do metabolismo e da actividade (informação 
complementar encontra-se em [13]).
a combustão de gás, para além de libertar CO², também produz vapor de 
água como se evidencia no Quadro 5.
Monóxido de carbono - O monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro, 
insípido e incolor, resultante da combustão, em especial quando esta 
ocorre em situação redutora (ambiente pouco rico em oxigénio). em 
concentrações extremamente baixas, o CO provoca dores de cabeça e 
sonolência e à medida que a concentração vai aumentando os sintomas 
passam a incluir problemas de concentração, visão e náuseas e em, casos 
limites, pode levar à morte, uma vez que a hemoglobina do sangue reduz 
o transporte de oxigénio para níveis insuficientes pelo facto de ter maior 
afinidade pelo monóxido de carbono.
Foi desenvolvido um estudo em Portugal [16], por uma equipa hospitalar, 
entre Novembro de 1992 e Novembro de 2004, onde se observaram 148 
crianças com sintomas de intoxicação devidas ao CO. a grande maioria 
dos casos ocorreu nas estações mais frias (Outono e inverno) em 
habitações que dispunham de um esquentador ou caldeira.
POLueNtes COm ORigem NOs mateRiais De CONstRuçãO
compostos orgânicos Voláteis - as principais fontes de compostos 
orgânicos voláteis (COVs) são os materiais utilizados no revestimento 
interior dos edifícios, respectivos componentes e mobiliário, tais como, 
aglomerados de madeira, colas, solventes e tintas; para além destes são 
também fontes de compostos orgânicos voláteis os produtos de limpeza 
e o tabaco. são exemplos de COVs comuns em ambientes interiores a 
acetona, o benzeno, o fenol e o tolueno. Os efeitos indesejáveis resultantes 
da exposição a concentrações excessivas destes compostos dependem 
do composto em questão. De uma forma geral, podem-se apontar como 
sintomas mais comuns: dores de cabeça, sensação de fadiga, e outros 
sintomas de depressão do sistema nervoso central, arritmias cardíacas, 
afectações do fígado, irritação ao nível do sistema respiratório e irritação 
oftalmológica [1]. Refira-se que alguns COVs são reconhecidos como 
carcinogéneos (ex.: benzeno e o cloreto de vinilo) [17].
efectuaram-se em Portugal medições em salas de quatro apartamentos 
de dois edifícios de habitação [18], em que o valor obtido resultante da 
soma de todos os COVs (tCOVs) era inferior a 300 g/m³ (abaixo do valor 
indicado na regulamentação portuguesa, Quadro 1), entre os quais se 
distinguia o grupo de COVs denominado hidrocarbonetos aromáticos (ex.: 
benzeno e tolueno).
formaldeído - O formaldeído (hChO) é um gás incolor com um odor forte, 
pelo que é facilmente detectado pelo homem. No interior dos edifícios 
são as resinas utilizadas nos aglomerados de madeira e a combustão 
(cigarros, aparelhos de aquecimento e confecção de alimentos) as 
principais fontes. Os sintomas associados à exposição ao formaldeído 
incluem irritação oftalmológica e do sistema respiratório superior, dores 
de cabeça, náuseas e sensação de fadiga [1]. É o poluente que ocorre com 
maior frequência nas atmosferas interiores em concentrações capazes 
de provocar irritação sensorial nos olhos e no aparelho respiratório [17]. O 
formaldeído é um reconhecido agente carcinogéneo para os animais e é 
classificado como suspeito de carcinogenicidade para o ser humano pela 
iaRC (international agency for Research on Câncer).
OutROs POLueNtes
radão - O radão (Rn) é um gás inodoro, insípido e incolor, que existindo 
naturalmente no solo, é facilmente introduzido nos edifícios, quer por 
efeito de difusão, quer por depressão dos ambientes interiores provocados 
por sistemas de ventilação ou por efeito de chaminé. sendo radioactivo, 
o radão quando inalado é uma substância carcinogénea responsável pelo 
incremento da incidência de casos de cancro nos pulmões em populações 
expostas. 
Os valores médios medidos em Portugal, no interior de edifícios públicos e 
habitações rurais ou urbanas, situam-se abaixo dos 50 Bq/m³, no entanto 
há regiões onde as concentrações atingem 400 Bq/m³, principalmente em 
zonas graníticas [19].
Partículas - as partículas dos ambientes interiores podem ter diâmetros 
compreendidos entre 0,001 e 100 m, podem ser de diversa tipologia e 
transportar organismos vivos como vírus (0,003 a 0,06 m), fungos (2 a 
10 m) e bactérias (0,4 a 5 m). as partículas cuja dimensão é menor que 
10 m (Pm10) designam-se por torácicas e são normalmente retidas no 
nariz e traqueia, mas podem entrar nos pulmões e penetrar em qualquer 
parte deste órgão, dependendo da sua dimensão. Designam-se por 
partículas respiráveis ou finas (Pm2,5) as partículas que, devido à sua muito 
pequena dimensão, podem penetrar profundamente no nosso sistema 
respiratório. estas partículas podem ter proveniência do fumo do tabaco 
(0,01 a 1 m), dos produtos da combustão ou do ar exterior. Refira-se que 
no ar 99% do número de partículas tem diâmetro inferior a l m [20].
a composição química e a forma geométrica destas partículas é muito 
variável pelo que os seus efeitos sobre o organismo humano são muito 
diversos. No entanto, quanto mais pequenas as partículas, mais os efeitos 
são adversos para a saúde [20]. 
ozono - muito embora na alta atmosfera (estratosfera) o ozono (O³) seja 
um composto essencial para permitir a vida no Planeta (por ser um 
filtro da radiação solar ultravioleta), na troposfera (camada inferior da 
atmosfera onde a vida se desenvolve), produz efeitos adversos, podendo 
afectar gravemente a saúde e o bem-estar humano, contribuindo também 
para o efeito de estufa.
a formação do ozono troposférico resulta das reacções, na presença da 
luz solar, entre os óxidos de azoto (NOx) e os COVs. No interior de edifícios, 
o ozono é libertado, nomeadamente, por fotocopiadoras e impressoras a 
laser.
Os sintomas da exposição ao ozono relacionam-se, nomeadamente, com 
alteração das funções pulmonares e inflamações nas vias respiratórias 
bem como o exacerbar de problemas de asma.
Microorganismos - as quatro maiores categorias de microorganismos que 
ocorrem em ambientes interiores de habitações são: bactérias [a], ácaros 
[b], microorganismos provenientes de animais de estimação e fungos [c]. 
estes microorganismos podem provocar, nomeadamente, manifestações 
de alergia do tipo rinites (inflamação da mucosa do nariz) e asma [21].
a maioria dos fungos desenvolve-se a temperaturas entre 10 e 35ºC, 
sendo o teor de água dos materiais onde se depositam de capital 
importância. a maior parte dos fungos responsáveis por problemas no 
interior dos edifícios pertence a um grupo normalmente designado por 
bolor (fungo com estrutura de filamentos e reprodução através de esporos 
[20]). a água que favorece o seu desenvolvimento, normalmente, provém da 
condensação superficial ou intersticial.
as bactérias são muito mais simples que os fungos, geralmente requerem 
mais água para crescer, e frequentemente crescem em líquidos ou 
periodicamente em superfícies húmidas. O crescimento de populações de 
bactérias até concentrações excessivas é geralmente associado a medidas 
inadequadas de manutenção de locais onde a água é retida (exemplo: 
sistemas fechados de água quente ou fria e reservatórios de água) ou 
fugas de água criando água estagnada [20]. um dos exemplos mais 
estudado é a Legionella, fonte de infecções e causadora de pneumonia.
No Quadro 6 apresenta-se uma síntese da informação referente às 
fontes dos diversos poluentes, bem como o rácio da concentração interior 
versus concentração exterior.
VEnTiLaÇÃO E COnFOrTO TérMiCO
Ventilação
a ventilação surge como uma estratégia fundamental no controlo da 
qualidade do ar interior, devendo privilegiar-se a extracção localizada 
quando em presença de fontes de emissão intensas e pontuais, como é o 
caso da cozinha.
Na prática, recorre-se à prescrição de renovações por hora (RPh[h-1]) para 
toda a habitação ou renovações/caudais volúmicos para compartimentos 
específicos, com base na sua ocupação ou nas actividades que aí se 
desenvolvem. a humidade relativa é frequentemente o factor determinante 
no estabelecimento dos caudais de extracção nos compartimentos de 
serviço (cozinhas e instalações sanitárias). as admissões situam-se nos 
compartimentos principais (quartos e salas) de modo a prover oxigénio 
metabólico e diluir poluentes e odores dos ocupantes [22].
apresentam-se no Quadro 7 um resumo das principais prescrições de 
ventilação para edifícios de habitação em vários países.
O princípio da ventilação geral e permanente, com admissão contínua 
de ar através dos compartimentos principais e exaustão de ar nos 
compartimentos de serviço, é esquematizado na figura 3 [4].
O clima influencia naturalmente a escolha do sistema de ventilação, 
variando este entre sistemas totalmente controláveis e baixa 
permeabilidade ao ar da envolvente (climas mais frios) até sistemas 
de ventilação natural (controlo quase nulo) e alta permeabilidade da 
envolvente (climas mais quentes). apresenta-se no Quadro 8 uma análise 
comparativa entre os sistemas correntemente usados em Portugal.
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Quadro 6 – Principais fontes dos diversos poluentes e rácio da concentração interior  
versus concentração exterior (adaptado de [20])
poluente principais fontes de poluição interior rácio concentração interior versus concentração exterior
dióxido de carbono (Co²) Processo de combustão e humanos  1
monóxido de carbono (Co) Combustão incompleta e fumo do tabaco  1
Vapores orgânicos Produtos da combustão, solventes e produtos de limpeza  1
Formaldeído (HCHo) Isolantes térmicos, colas, derivados da madeira e fumo do tabaco  1
radão (rn) terreno ou rochas por baixo do edifício e materiais de construção  1
Partículas respiráveis (Pm2,5) Produtos da combustão e fumo do tabaco  1
ozono (o³) Fotocopiadoras e impressoras laser  1
organismos viáveis (a) Humanos, animais de estimação, insectos, plantas, fungos e ar condicionado  1
nota: 
(a)  os microorganismos têm que se manter viáveis para provocar infecções, no entanto, microorganismos não viáveis podem provocar reacções alérgicas.
Quadro 3 – Produção de co² e vapor de água por ocupante 
em função do metabolismo dos ocupantes [14]
Ocupantes CO²[l/h·p]
produção de vapor  
de água a 20ºC [g/h·p]
maiores de 15 anos
acordado 18 55
a dormir 12 30
Crianças entre 10 e 13 anos
acordado 12 45
a dormir 8 15
bebés de 2 anos
acordado 8 30
a dormir 4 10
Quadro 4 – Produção de vapor de água por ocupante  
em função da actividade [14]
produção de vapor de água a cozinhar [g/h·p] produção de vapor de água 
a tomar banho 
de chuveiro [g/h·p]Pequeno almoço almoço Jantar
50 150 300 300
Quadro 5 – Produção de vapor de água e de dióxido de carbono  
em combustão (adaptado de [3] e [15])
Combustível Vapor de água[g/h por kW]
dióxido de carbono
[l/h por kW]
Gás natural 150 97
GPL 130 119
Quadro 8 – análise comparativa entre os sistemas de ventilação usados correntemente em edifícios de habitação [25] e [26]
Sistemas Vantagens desvantagens
Ventilação natural
•  Sem consumo de energia para o seu 
funcionamento;
•  baixo custo do sistema (instalação, 
operação e manutenção);
•  Sem ruído emitido pelo 
funcionamento do sistema.
•  Caudais e padrão de escoamento variáveis, podendo haver fases em que é necessário 
incrementar a ventilação por actuação nos dispositivos de ventilação ou abertura de 
janelas;
•  Possibilidade de inversão de fluxo em condutas na presença de gradientes térmicos com 
temperatura exterior superior à interior (tint  text).
Ventilação mecânica 
centralizada (VmC)
•  Permite assegurar em contínuo as 
taxas de ventilação pretendidas;
•  maior eficiência na extracção de 
poluentes na fonte (ex.: produção 
de humidade nas instalações 
sanitárias);
•  reduzido espaço ocupado por 
condutas.
•  Custo do sistema;
•  Consumo de energia;
•  Nível de ruído (só nos casos de implementação deficiente);
•  Custo de manutenção; 
•  Quando desligado, a ventilação fica reduzida a valores excessivamente reduzidos;
•  Possibilidade de desconforto devido a correntes de ar (só se for mal implementado);




(ventiladores em  
cada habitação  
e frequentemente  
só na cozinha)
•  menor consumo de energia que o 
sistema VmC;
•  No caso de funcionamento 
intermitente, maiores taxas de 
ventilação somente quando são 
necessárias.
•  Custo do sistema (menor que no sistema VmC);
•  Consumo de energia (menor que no sistema VmC);
•  Nível de ruído (maior que no sistema VmC);
•  Custo de manutenção;
•  espaço ocupado por condutas;
•  Correntemente funcionam intermitentemente;
•  Possibilidade de inversão de fluxo na instalação sanitária / caldeira em caso de uso de 
ventilação natural nesta;
•  Possibilidade de perturbações na saúde dos ocupantes por falta de manutenção;
•  dado não existirem normas ou métodos de cálculo bem definidos para este tipo de sistema 
são normalmente muito mal implementados conduzindo a situações de ventilação muito 
deficiente quando os ventiladores não estão em funcionamento, pelo facto das condutas de 
ventilação estarem obstruídas pelos ventiladores.
Quadro 7 – resumo de prescrições de ventilação para edifícios de habitação (adaptado de [4], [5], [10], [12], [23] e [24])
país (Fonte) Taxa de ventilação global Salas Quartos Cozinha inst. Sanitária com banho inst. Sanitária sem banho
eua
(aSHrae 62.1:2004)
0,35 rPH e  27 m³/h · p
VN: ajan  4% apav
Vm (a): 180 m³/h 
(inter.),
43 m³/h (cont.) ou 
poss. abrir janelas
Vm: 90 m³/h (inter.),
36 m³/h (cont.) ou 
poss. abrir janelas
Vm: 90 m³/h (inter.), 
36 m³/h (cont.) ou   
poss. abrir janelas
eua
(aSHrae 62.2:2004, aplicável 
a moradias ou edifícios 
multi-familiares até 3 pisos)
0,05 · apav+ 
3,5 · (n.º quartos+1) + 
infiltrações 36 m³/ 
h100 m²apav
ajan 4% · apav  








(preN 15 251: 2006) 0,6 rPH
ad.:  
25,2 m³/h ·p  
ou
3,6 m³/h ·m²  
ad.:  
25,2 m³/h · p
ou
3,6 m³/h · m²
ex.:  72 m³/h ex.:  54 m³/h ex.:  36 m³/h
Portugal
(NP 1037-1: 2002)
ad. (VN):  
 30 m³/h e 
1 rPH; com 
lareira  4 rPH
ad. (VN):  
 30 m³/h e 
1 rPH
ex. (VN)(d): 
 60 m³/h e 
4 rPH
ex. (VN):  
 45 m³/h e 
4 rPH
ex. (VN):  




30 m³/h · p
(não 
fumadores),
60 m³/h · p
(fumadores)
30 m³/h · p
(não 
fumadores),
60 m³/h · p
(fumadores)
Portugal (rCCte-2006) 0,6 rPH
notas: 
abreviaturas: ad. – admissão; ex. – exaustão; cont. – Contínuo; int. – Intermitente; apav – Área pavimento; ajan – Área janela; VN – Ventilação natural; Vm – Ventilação mecânica;
(a) é necessário prever caudal de admissão de ar para os aparelhos de combustão tipo a e b;
(b) quando existirem aparelhos de combustão do tipo b e quando o caudal global exceder 270 m³/h é necessário uma abertura de ar de compensação;
(c) os valores apresentados referem-se à classe II: nível normal de expectativa/conforto;
(d) é necessário prever caudal de admissão de ar para os aparelhos de combustão tipo a (4,3 · Potência nominal, em kW, [m³/h]) e b (5 · Potência nominal, em kW, [m³/h]).
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O dimensionamento dos sistemas de ventilação deverá ser criterioso, 
podendo serem consultados os documentos [3] e [4] para o caso de 
sistemas de ventilação natural e para o caso da ventilação mecânica 
poderá ser consultado o documento [25]. Os sistemas de ventilação 
intermitentes (ventilação mecânica accionada de acordo com as 
necessidades de remoção de poluentes) necessitam de maiores caudais, 
conforme se pode constatar no Quadro 7 para o caso particular dos eua. 
Neste caso, a norma ashRae 62.2: 2004 [24], obriga a um funcionamento 
no mínimo de 1 hora em cada 12 horas.
Na maioria dos edifícios de habitação o sistema instalado é um sistema 
misto (ventilação mecânica na cozinha e ventilação natural na instalação 
sanitária). em face dos potenciais problemas apresentados por este 
sistema, nomeadamente, a sua intermitência e a possibilidade de inversão 
de fluxo nas condutas com ventilação natural, tem-se vindo a fazer 
investigação no Laboratório de Física das Construções da Faculdade 
de engenharia da universidade do Porto, com o objectivo de medir o 
desempenho do sistema e propor recomendações práticas [27] e [28].
conforto térmico
De um ponto de vista geral, a sensação de conforto térmico pode 
ser definida como “o estado de espírito que expressa satisfação 
com o ambiente térmico” [11]. Por outras palavras, uma pessoa está 
termicamente confortável quando não sente nem calor nem frio.
O conforto térmico resulta das trocas de calor existentes entre o corpo 
humano e o ambiente. uma das exigências para o bem-estar e conforto 
é manter o equilíbrio térmico entre o corpo humano e o meio ambiente. 
isso implica conservar a temperatura interior do corpo à temperatura 
aproximada de 37ºC, independentemente das variações das condições 
ambientais.
uma forma simplificada de especificar as condições ambientes 
satisfatórias recorre apenas à temperatura do ar. No RCCte estabelecem-
se as temperaturas de referência de 20°C e de 25°C, respectivamente, 
para as estações de aquecimento (inverno) e de arrefecimento (Verão).
em face das diferenças entre indivíduos é impossível especificar condições 
de conforto que satisfaçam em simultâneo todos os ocupantes de 
um mesmo edifício. haverá sempre uma percentagem de ocupantes 
insatisfeitos. a título de exemplo, apresenta-se na figura 4 a temperatura 
operativa (em situações correntes, igual à temperatura do ar) para 
uma média de 20% de insatisfeitos. O gráfico aplica-se para actividade 
sedentária, velocidade do ar inferior a 0,20 m/s e vestuário típico das 
estações de arrefecimento (0,5 clo) e aquecimento (1 clo) [d].
De modo a tentar entrar em conta com outros factores, além do simples 
balanço térmico, têm-se desenvolvido modelos adaptativos em que 
a principal variável é a temperatura exterior. estes tipos de modelos 
foram obtidos em condições reais e aplicam-se somente à estação de 
arrefecimento e a edifícios ventilados naturalmente (free-running: sem 
aquecimento nem arrefecimento) em que os ocupantes têm actividades 
sedentárias; têm também possibilidade de adaptar o vestuário às 
condições térmicas interiores e exteriores e acesso e controlo ao uso de 
janelas. em edifícios residenciais as oportunidades de adaptação são 
particularmente livres e fáceis de conseguir, nomeadamente, através da 
alteração da actividade metabólica e do vestuário.
a possibilidade de adaptação permite obter temperaturas de conforto 
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Fig. 3. Exemplo de ventilação 
conjunta do fogo [4]
Fig. 4. Valores da temperatura operativa e 
humidade relativa para condições de conforto 
global do corpo [11]
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Ensaio de determinação das renovações horárias 
utilizando o equipamento dos gases traçadores
a) grelha de admissão fixa instalada na caixilharia b) extracção na instalação sanitária
Equipamento dos gases traçadores 
(determinação das renovações horárias)
Equipamento dos gases traçadores 
(determinação das renovações horárias)
grelha de admissão auto-regulável instalada na caixa de estore 
(vista de frente)
grelha de admissão auto-regulável instalada na caixa de estore 
(vista de tardoz)
Ventiladores estáticos instalados nas condutas 
das instalações sanitárias
Equipamento para determinar as condições de conforto





EQUipaMEnTO para dETErMinar aS COndiÇõES dE COnFOrTO E rEnOVaÇõES hOráriaS
diSpOSiTiVOS dOS SiSTEMaS dE VEnTiLaÇÃO
as condições de conforto térmico descritas anteriormente referem-se 
sempre ao conforto da globalidade do corpo, o que não é suficiente. um 
indivíduo pode considerar que a temperatura ambiente está agradável, 
mas sentir-se desconfortável em consequência, quer de uma corrente 
de ar, quer de calor excessivo numa zona localizada do corpo. situações 
deste tipo denominam-se de “desconforto local” e afectam essencialmente 
pessoas em actividade sedentária. Os factores que provocam o desconforto 
local são:
>  assimetria de temperatura radiante;
>  Velocidade do ar;
>  temperatura do pavimento demasiado elevada ou baixa;
>  Diferenças de temperatura do ar na vertical.
No Quadro 9 apresentam-se os limites de variação dos parâmetros atrás 
apresentados, segundo a norma ashRae 55: 2004 [11]. Os valores aplicam-
se para actividade sedentária e vestuário típico entre 0,5 e 0,7 clo. a 
assimetria de temperatura radiante pode resultar, nomeadamente, de um 
tecto frio ou parede fria, sendo este último caso o mais frequente.
Relativamente às condições de desconforto local, a regulamentação 
portuguesa, RseCe [5], somente específica que a velocidade do ar interior 
não deve exceder os 0,2 m/s e os desequilíbrios radiativos devem ser 
compensados.
COnCLUSÃO
a qualidade do ambiente interior em edifícios de habitação é uma matéria 
muito complexa. Neste artigo fez-se uma reflexão da qual resultam as 
seguintes conclusões:
>  Os critérios de qualidade do ar, em particular as concentrações 
máximas dos poluentes, devem ser respeitados;
>  as fontes de poluição devem ser identificadas, bem como os 
respectivos níveis máximos, tendo sido referidas as que, em geral, 
constituem as mais importantes;
>  a ventilação é fundamental para se obter um ambiente interior 
adequado. existem prescrições relativamente às taxas de ventilação 
que devem ser respeitadas. Os sistema de ventilação a implementar 
devem ser criteriosamente projectados;
>  Os sistemas mistos correntemente usados entre nós estão a ser alvo 
de investigação com o objectivo de medir o desempenho in situ e 
propor recomendações;
>  O conforto higrotérmico depende da temperatura e humidade 
relativa do ar, mas também da assimetria de temperatura radiante, 
da velocidade do ar, da estratificação da temperatura do ar e da 
temperatura do pavimento.
De um modo geral, os estudos indicam a existência de um mecanismo de 
adaptação do homem às condições ambientes (condições higrotérmicas, 
qualidade do ar, condições acústicas e de iluminação), tendo o homem 
demonstrado preferência por ambientes “naturais” em que possa ter 
algum controlo sobre as respectivas condições.
Pretendeu-se com este artigo evidenciar que só uma análise 
multidisciplinar pode contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente 
interior em edifícios de habitação. uma proposta de melhoria parcelar 
deve ser cautelosa, pois pode conduzir a maus resultados.
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[a] microorganismo vegetal desprovido de clorofila e núcleo celular que na maioria dos casos se alimenta de matéria orgânica.
[b] animal do grupo dos acarídeos, que inclui os causadores da sarna do homem e as carraças dos cães.
[c] organismo celular vegetal que se reproduz por esporos e que normalmente se alimenta de matéria orgânica morta e se encontra 
preferencialmente em lugares húmidos e pouco iluminados.
[d] a resistência térmica convencional do vestuário expressa-se numa unidade denominada de clo, sendo 1 clo (vestuário típico para 
Inverno) equivalente a 0,55 m²·°C/W
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Quadro 9 – conforto térmico local [11]
Correntes de ar diferença de temperatura do ar na vertical pavimento quente ou frio assimetria de radiação: parede fria
 0,12 m/s  3ºC 19 a 29ºC  10ºC
